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0. INLEIDING

Dit document omvat het Capaciteitsplan 2002 van ENECO EdelNet Delfland
(hierna te noemen EdelNet Delfland) zoals vereist in de Elektrici-
teitswet 1998 en het hierop aansluitend besluit "Regeling capaciteits-
plannen Elektriciteitswet 1998" van de Minister van Economische Zaken,
zoals gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 134) op 14 juli 2000 en de
“Wijziging Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998”, zoals
gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 193) op 8 oktober 2002.

Dit capaciteitsplan is het tweede plan dat in het kader van de Elek-
triciteitswet 1998 is opgesteld en sluit aan op de eisen zoals gesteld
in bovengenoemd Besluit van MinEZ.

Voorzover noodzakelijk zijn de tabellen, overzichten en schema’s toe-
gevoegd, terwijl toelichtende tekst het geheel leesbaar en inzichte-
1lijk houdt.

In hoofdstuk 1 zijn algemene beschouwingen, de visie en de uitgangs-
punten van EdelNet Delfland op de verdere ontwikkeling van het beheer-
de net opgenomen.

In hoofdstuk 2 zijn de gegevens van het huidige net opgenomen, alsmede
de netwijzigingen die momenteel 1in uitvoering zijn.

In hoofdstuk 3 wordt het vorige capaciteitsplan geévalueerd.

In hoofdstuk 4 wordt de methodiek voor de prognosebepaling vastgelegd.
In hoofdstuk 5 wordt de visie op de ontwikkeling van de capaciteits-
vraag gegeven, wat resulteert in te hanteren inputvariabelen en drie

scenario’s.

In hoofdstuk 6 worden de belasting-, invoeding- en uitwisselingsprog-
noses gegeven.

In hoofdstuk 7 worden de ontwerpcriteria uiteengezet die EdelNet Delf-
land hanteert voor het net. Aan de hand van deze criteria worden 1in
dit hoofdstuk tevens de knelpunten bepaald.

In hoofdstuk 8 worden de netwijzigingen beschreven die als oplossing
dienen voor de knelpunten.

In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de relatie met andere netbeheerders
en de consequenties ten aanzien van transportbeperkingen en levering
of opname van blindvermogen.

Rotterdam, 17 november 2002

Capaciteitsplan 2002 ENECO EdelNet Delfland BV - 3 van 42 - 28-11-2002



1. VISIE, ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN VERTROUWELIJKHEID

1.1 Visie

EdelNet Delfland beheert de elektriciteitsnetten rond Delft, Pijnac-
ker, Nootdorp, Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer, Bleiswijk en Berg-
schenhoek in de provincie Zuid-Holland in de functie van netbeheerder
conform artikel 10 van de Elektriciteitswet 1998.

De keuze van het spanningsniveau is in het verleden 25 en 10 kV ge-
weest, veelal opgebouwd uit 25/10 kV stations met een enkele 25 KkV
verbinding en transformator, waarbij de enkelvoudige storingsreserve
middels 10 kV koppelkabels gerealiseerd wordt. Bij groeiende vermo-
gensvraag is deze structuur door de benodigde zware 10 kV verbindingen
niet meer optimaal en zal er overgegaan worden op 25/10 kV stations
met meerdere 25 kV verbindingen en transformatoren.

EdelNet Delfland kiest ervoor de aanwezige netten op de gekozen span-
ningsniveaus te handhaven en indien nodig, op dezelfde spanningsni-
veaus te vervangen of uit te breiden. De netstructuur zal zonodig aan-
gepast worden naar parallel bedreven 25 kV verbindingen en transforma-
toren.

Midden jaren tachtig is 1in het Gemeente Energiebedrijf Rotterdam een
studie uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden om de netten van 25
en 10 kV te vervangen door een middenspanningsnet van 23 kV om daarmee
een transformatiestap te elimineren. Als resultaat van de studie kwam
naar voren dat nieuwe gebieden bij voorkeur gevoed zouden worden met
een 23 kV net en dat gebieden met 25 en 10 kV gedurende een periode
van ongeveer 40 jaar zullen worden omgebouwd naar 23 kV. Deze ombouw
zou plaatsvinden op logische tijdstippen. Hierbij moet gedacht worden
aan de bouw van nieuwe 150 kV-voedingspunten, noodzakelijke groot-
scheepse renovaties en significante uitbreidingsinvesteringen. Om het
investeringsniveau te beperken is de voortijdige vervanging van 25 en
10 kV netten door 23 kV netten sterk beperkt.

EdelNet Delfland kiest er voor 23 kV-netten slechts op die plekken te
introduceren waar financiéle voordelen duidelijk aantoonbaar zijn.

Belangrijke voordelen bij inkoop, maar ook bij de bedrijfsvoering en
storingsbehandeling kunnen worden bereikt als enerzijds materialen,
maar anderzijds ontwerpcriteria en uitvoering van werkzaamheden sterk
zijn gestandaardiseerd en gelniformeerd. Een voorbeeld hiervan is de
keuze van middenspanningsinstallaties. Het prijsverschil tussen een
Ring-main-unit voor 23 kV en die voor 10 kV is dermate gering dat er
voor gekozen is om op die plaatsen waar in de nabije toekomst wordt
overgegaan naar 23 kV, nu reeds 23 kV-installaties te plaatsen.

EdelNet Delfland voert een actief beleid ten aanzien van standaardisa-
tie.

Uit de evaluatie van het vorige capaciteitsplan blijkt dat de ontwik-
kelingen van bedrijfsterreinen, glastuinbouw en grote aansluitingen
zeer bepalend zijn voor de belastingprognose en het ontstaan van knel-
punten. In het vorige capaciteitsplan zijn alle aanvragen voor uit
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breidingen van aansluitingen in het basisscenario als zeker beschouwd.
Een aantal van deze aanvragen zijn echter niet of niet volgens tijds-
plan uitgevoerd. Aan de andere kant zijn er ondertussen ook nieuwe
aanvragen voor aansluitingen ontstaan en in opdracht gegeven, welke
nogal willekeurig over het net verdeeld zijn. Door bovenstaande punten
worden (potentiéle) capaciteitsknelpunten te vroeg, ten onrechte, te
laat of niet gesighaleerd in het capaciteitsplan. Dit terwijl alleen
dan sprake 1is van een doelmatige netaanleg en bedrijfsvoering als de
investering op het juiste moment en de juiste locatie plaatsvindt.

EdelNet Delfland kiest ervoor de fysieke werkzaamheden voor de oplos-
sing van te verwachten knelpunten zoveel mogelijk te laten aansluiten
bij de werkelijke vraagontwikkeling.

EdelNet Delfland beheert een deel van de netten in de provincie Zuid-

Holland. In andere delen van de provincie zijn andere netbeheerders

actief. De netten van EdelNet Delfland voeden enerzijds een aantal

deelnetten van andere netbeheerders. Anderzijds worden deelnetten van

EdelNet Delfland gevoed door netten van andere netbeheerders.

Het 150 kV-net in Zuid-Holland wordt voor een deel beheerd door ENECO

NetBeheer, voor een groot gedeelte 1is het Transportbedrijf Zuid-

Holland (TZH) hiervoor verantwoordelijk.

Een en ander is als volgt uitgewerkt:

= Samen met TZH 1is tot stand gekomen het “Capaciteitsplan 2002 van het
150 kV-net in Zuid-Holland”. Dit plan wordt u aangeboden namens TZH
en EdelNet Delfland gezamenlijk.

= Het voorliggende capaciteitsplan van EdelNet Delfland betreft hoofd-
zakelijk de tussenspannings- en overige netten van EdelNet Delfland
zoals die worden gevoed uit het 150 kV net van Zuid-Holland. Moge-
lijke consequenties uit het capaciteitsplan van het 150 kV net zijn
in dit plan opgenomen.

EdelNet Delfland heeft het capaciteitsplan opgesteld in overleg met de
collega-netbeheerders voorzover van belang.

1.2 Algemene Beschouwingen

In het Besluit Regeling capaciteitsplannen wordt geéist dat vanuit de
langetermijnvisie ten aanzien van ontwikkeling van belasting en invoe-
ding twee scenario’s voor de vraag naar transportcapaciteit ontwikkeld
worden. Uitwerking van de visie heeft geresulteerd in drie scenario’s,
waarvan het middenscenario gebruikt is om de knelpunten van verbindin-
gen te bepalen en het jaar vast te stellen waarin naar verwachting het
knelpunt opgelost moet worden. Voor de transformatoren zijn de knel-
punten voor alle drie scenario’s relatief eenvoudig vast te stellen.
Ook hier 1is het middenscenario benut om het jaar vast te stellen waar-
in het knelpunt opgelost moet worden. De andere twee scenario’s geven
dan een indicatie van de urgentie. De totale inspanning voor de bere-
kening blijft hiermee beperkt.

Ten behoeve van het opstellen van het “Capaciteitsplan 2002 van het
150 kV-net in Zuid-Holland” diende in een vroegtijdig stadium de be-
lasting en invoeding van 150 kV knooppunten bekend te zijn. Op dat mo-
ment waren er nog weinig enquéteresultaten bekend van de aangeslotenen
> 2 MW en ook de woningbouwplannen waren nog onvoldoende bekend. Op
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basis van de wel bekende gegevens en ervaringscijfers is een voorlopi-
ge belastingprognose gemaakt. Het middenscenario komt grotendeels
overeen met deze voorlopige prognose.

Door de invoering van de Elektriciteitswet 1998 is een splitsing ont-
staan tussen productie, transport en levering van elektriciteit. Dit
heeft tot gevolg gehad, dat waar voorheen sprake was van samenwerking
tussen productie- en transportbedrijven om gezamenlijk tot de meest
optimale situatie te komen, dit nu niet meer het geval is.

Voor het merendeel bestaat de aanwezige elektriciteitsproductie in de
netten van EdelNet Delfland uit decentrale productie-eenheden, die ge-
koppeld zijn aan andere productieprocessen ofwel warmtekrachteenheden.
Ook ten aanzien van de invoeding door deze industriéle WKK-eenheden is
een grotere onzekerheid ontstaan. Voor de bepaling van de belasting
van een knooppunt waarop dergelijke eenheden zijn aangesloten wordt
dan ook uitgegaan van de door de aangeslotene met WKK gecontracteerde
vraag. Deze vraag wordt met name bepaald door de mogelijke niet be-
schikbaarheid van opwekcapaciteit.

Als op een knooppunt meerdere aangeslotenen met industriéle WKK aanwe-
zig zijn zal dit ten opzichte van het vorige capaciteitsplan eerder
als knelpunt aangemerkt worden omdat in dit plan afgezien wordt van
ongelijktijdigheden van niet beschikbaarheid.

Bij de oplossing wordt dan de analyse gemaakt in hoeverre er sprake is
van een reéel knelpunt. Het contracteren van 1lokale opwekcapaciteit
voor het oplossen van lange termijn transportproblemen zal naar ver-
wachting financieel niet aantrekkelijk zijn.

1.3 Vertrouwelijkheid

De 1impact van het product elektriciteit is voor de afnemers van Edel-
Net Delfland heel divers. Bij vrijwel alle afnemers is er echter een
directe relatie tussen de hoeveelheid te verbruiken elektriciteit en
het productieproces van de afnemer. Inzicht in prognoses van de hoe-
veelheid te verbruiken elektriciteit geeft dus inzicht in de
(groei)plannen van de afnemers. Voorzover de afnemers al bereid en in
staat zijn een prognose voor de komende 7 jaar af te geven heeft Edel-
Net Delfland de zorg vertrouwelijk om te gaan met de ontvangen gege-
vens.

Directe gegevens van afnemers, dan wel hiervan afgeleide gegevens,
staan in het capaciteitsplan van EdelNet Delfland.

In 1id 2 van artikel 3 van het Besluit Regeling capaciteitsplannen is
vermeld dat informatie die op individuele afnemers is te herleiden als
vertrouwelijk kan worden aangemerkt en dat toezending van deze infor-
matie tot de directeur van DTe kan worden beperkt.

In aansluiting hierop doet EdelNet Delfland een beroep op deze ver-

trouwelijkheidbepaling uit het besluit en heeft dit als volgt uitge-

werkt.

a. Het volledige capaciteitsplan met daarin integraal opgenomen alle
vertrouwelijke gegevens van afnemers, wordt alleen verspreid voor
intern gebruik. Daarnaast 1is deze versie, conform samenwerkings-
afspraken verstuurd aan de landelijke netbeheerder en aan netbe-
heerders met aansluitingen aan de netten van EdelNet Delfland,
met de restrictie dat deze versie van het capaciteitsplan in zijn
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geheel als vertrouwelijk wordt aangemerkt en EdelNet Delfland er
dus van uit gaat dat dit plan niet openbaar wordt gemaakt.

b. Door uit de volledige versie de vertrouwelijke gegevens van de
afnemers te verwijderen, is de voorliggende versie van het capa-
citeitsplan ontstaan. In deze voor openbaarmaking geschikte ver-
sie komen dus op diverse plaatsen ontbrekende gegevens en/of ge-
deeltelijk lege tabellen voor. De vertrouwelijke gegevens van af-
nemers, die op deze plaatsen stonden, zijn ondergebracht in een
afzonderlijke, vertrouwelijke bijlage.

Deze bijlage is, met een beroep op de vertrouwelijkheidbepaling
van lid 2 van artikel 3 van het Besluit Regeling capaciteitsplan-
nen, uitsluitend aan de directeur van DTe toegezonden.

2. GEGEVENS VAN HET HUIDIGE NET ALSMEDE DE NETWIJZIGINGEN DIE

MOMENTEEL IN UITVOERING ZIJN.

2.1 Inleiding

Het huidige primaire net van EdelNet Delfland omvat:

- 25 kV netten in Delft, Pijnacker, Bergschenhoek, Bleiswijk, Berkel
en Rodenrijs, Nootdorp en Zoetermeer.

- Daarnaast zijn er enkele knooppunten in het secundaire net met een
belasting groter dan 10 MW.

2.2 Geografische weergave primaire net

Het primaire net 1is geografisch weergegeven in de kaarten 1 en 2 in
bijlage 1. Hierin 1is per tekening opgenomen het primaire net dat tot
een hoofdverdeelstation (TS of MS stations gevoed door de transforma-
tiestap HS/TS of HS/MS) behoort, alsmede de maximale transport- en
transformatorvermogens van verbindingen en transformatoren. Tevens
zijn de koppelingen naar netten van de andere hoofdverdeelstations en
naar andere netbeheerders weergegeven met de maximale transportcapaci-
teitvermogens.

2.3 Wijzigingen sinds 2000

Sinds 2000 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan in de netten
van EdelNet Delfland.

Hoofdverdeelstations.

Transformatorstations 25/10 kV.

- Het 25/10 kV transformatorstation Nootdorp 1 met twee 20 MVA
transformatoren is gebouwd en in bedrijf genomen. Dit station
voorziet de Vinex-locatie Ypenburg van elektriciteit.

Verbindingen 25 kV.
- De verbindingen van Delft 2 naar Nootdorp 1 zijn gerealiseerd.
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- De verbinding van Zoetermeer 9 naar Bleiswijk 2 is gerealiseerd.

2.4 In uitvoering zijnde wijzigingen
In uitvoering zijn de volgende wijzigingen.

Hoofdverdeelstations.

Transformatorstations 25/10 kV.

- In Bleiswijk 1 worden twee 13 MVA transformatoren vervangen door
20 MVA transformatoren en de 10 kV installatie wordt uitgebreid
zodat het veilig vermogen in dat gebied gewaarborgd is.

- Station Bleiswijk 2 wordt met een transformator uitgebreid, zodat
het veilig vermogen in dat gebied gewaarborgd is. Het oorspronke-
lijk plan voorzag 1in uitbreiding met een 20 MVA transformator.
Deze wordt echter in Bleiswijk 1 uitgewisseld met een van de
transformatoren. Ook de bestaande transformator van 20 MVA zal
worden uitgewisseld met een transformator in Bleiswijk 1.

Verbindingen 25 kV.

- Er worden 25 kV verbindingen vanaf Grindweg (25 kV station van
ENECO NetBeheer) naar het station Bleiswijk 2 gelegd.
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3. EVALUATIE VORIGE CAPACITEITSPLAN

De evaluatie van het vorige capaciteitsplan beslaat voornamelijk de
confrontatie van de geprognhosticeerde belastingwaarden met de uitein-
delijke werkelijke waarden, voorzover reeds gerealiseerd. De belang-
rijkste controle is hierbij dat verschillen tussen prognoses en werke-
lijke waarden “random” verdeeld moeten zijn. Indien hierin nog een pa-
troon te herkennen is, kan een ander model wellicht betere prognoses
geven.

Wat betreft het capaciteitsplan van EdelNet Delfland voor de periode
2001-2007 geldt dat de daarin per knooppunt in het basisscenario ge-
prognosticeerde belastingwaarde voor het jaar 2001 gemiddeld 13% lager
is dan de werkelijke meetwaarde in 2001.

Er blijkt aldus geen sprake van algehele randomness 1in de verschillen
tussen prognose en gemeten waarden. Nadere analyse toont aan dat de
gemiddelde afwijking voornamelijk is veroorzaakt door onverwachte toe-
name van assimilatieverlichting bij tuinders, die in het EdelNet ge-
bied sterk vertegenwoordigd zijn, alsmede een versnelde ontwikkeling
van bedrijfsterreinen in het gebied. Hoewel hier vanaf dit capaci-
teitsplan op gelet zal worden, blijft dit enigszins moeilijk voorspel-
baar gezien de veelal plotselinge en verspreide voorkoming hiervan.

Voor de individuele stations zijn de verschillen ‘prognose - werkelij-
ke waarde’ groter en gedifferentieerder. Onderstaande figuur toont
dit.

Frequentie van afwijkingen in
prognose - gemeten waarden

25,0
20,0
15,0 A
10,0

o ink oom H
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o \0\ ba) o \0\ ?’,50 \O\ o \0\ i AQ \0\ . & 2 'Lf" \0\ ° \O\(L 'Lf" \0\ % \O\ AO \0\ A5 \O\

Afwijkingsklassen in procenten

Deze gedifferentieerdheid geldt zeker ook voor de achterliggende fac-
toren van de afwijkingen. Naast onverwacht sterke toename van assimi-
latieverlichting in de tuinbouw en een versnelde bedrijfsterreinont-
wikkeling spelen in individuele gevallen ook de volgende factoren een
rol:

- Voor de basis-belastingwaarden van de prognhoseberekening 1is uitge-
gaan van een voortschrijdend gemiddelde van de meetwaarden van de
laatste drie jaren, die - door de algemene trend van stijgende be-
lastingwaarden - aan de lage kant zijn geweest.

Capaciteitsplan 2002 ENECO EdelNet Delfland BV - 9 van 42 - 28-11-2002



- Tijdelijke omschakeling van belasting achter een station, waarvoor
niet als zodanig gemeten kan worden.

- Onnauwkeurige meetwaarden. Dit speelt vooral bij lage belastingen.

- Ad hoc wijzigingen in de belastingontwikkeling van klanten met grote
aansluitingen.

- Vertraging of juist het op korte termijn bekend worden en realiseren
van nieuwbouwplannen.

Wat betreft de factoren “tijdelijke omschakeling van de belasting ach-
ter een station waarvoor niet als zodanig gemeten kan worden”, “on-
nauwkeurige basis-belastingwaarden” en “onnauwkeurige meetwaarden in
het algemeen”, wordt door EdelNet Delfland een verbeterslag ingezet.
Concreet betekent dit het installeren van meer en betere meetappara-
tuur binnen stations alsmede het bewerkstelligen van een betere ver-
werking van de meetgegevens.

Dan blijven nog drie factoren over die lastiger te verbeteren zijn:
1. Sterke toename van assimilatieverlichting.
De overgang op assimilatieverlichting leidt tot een sterke uitbreiding
van het afgenomen vermogen door tuinders. Hoewel EdelNet Delfland voor
volgende capaciteitsplannen wil onderzoeken of en zoja welke trend er
te vinden 1is in de overschakeling naar assimilatieverlichting door
tuinders, blijft dit alsnog vrij onvoorspelbaar door de invloed die de
teeltkeuze van tuinders hierop heeft. Op hun beurt zijn andere tame-
1lijk onvoorspelbare ontwikkelingen van invloed op de teeltkeuze.
2. Ad hoc wijzigingen in de belastingontwikkeling van grote aansluitin-
gen.
Ondanks dat EdelNet Delfland een maximale inspanning heeft gepleegd om
van aangeslotenen groter dan 2 MW gedegen inschattingen te verkrijgen
betreffende het door hen voor de komende periode van zeven jaar jaar-
1lijks maximaal af te nemen vermogen, zullen ook in de toekomst moei-
lijk tot niet inschatbare factoren als het economische klimaat en vele
(lokale) ontwikkelingen debet blijven aan onzekere schattingen door
deze aangeslotenen en daarmee door EdelNet Delfland.
2.Vertraging, of juist het op korte termijn bekend worden van nieuw-
bouwplannen.
Doordat gemeenten nieuwbouwprojecten steeds vaker uit handen geven aan
projectontwikkelaars, vermindert het overzicht op nieuwbouwprojecten.
Daarnaast hebben vooraf wuiterst moeilijk inschatbare factoren als
plotselinge bezwaarschriften en (lokale) (economische) ontwikkelingen
een belangrijke invloed op het realiseren van nieuwbouwplannen.

EdelNet Delfland zal ernaar streven de door haar beheersbare factoren
zoveel mogelijk te verbeteren. Het zijn echter juist de onbeheersbare,
veelal lokale ontwikkelingen, die het grootste stempel drukken op de
uiteindelijke afwijkingen tussen prognoses en gemeten waarden.
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4. METHODIEK VAN DE PROGNOSE- EN KNELPUNTBEPALING

De prognosticering van de jaarlijkse knooppuntenbelasting en de bepa-
ling van eventuele knelpunten 1in het net over de periode 2002 - 2009
hebben plaatsgevonden volgens onderstaand weergegeven proces.

Meetgegevens
knooppunten 2001
Accres aansluitingen
<2 MW

Eigen prognoses \
aansluitingen >2 MW

Knooppunt Versus veilige

. capaciteit

belasting P
Bekende aanvragen, ,,,//’/////////////" l
grote aansluitingen / Knelpunten

Kengetallen
Nieuwbouw woningen Y X
+ industrie tot 2 MW Qp lqssmgs-
richting

Activiteiten in dit proces:

Belastingprognse per knooppunt:
A. De gemeten belastinggegevens over 2001 verzamelen.

B. Voor de bestaande aansluitingen per 2001:

- Klanten met een aansluitwaarde groter of gelijk aan 2 MW.
Met behulp van enquétes gegevens verzamelen ten aanzien van het
door hen verwachte afnamepatroon over de periode 2002 - 2009.

- Klanten met een aansluitwaarde kleiner dan 2 MW.
Vanuit de analyse van relevant maatschappelijke, technologische,
economische en historische ontwikkelingen en trends, voor de pe-
riode 2002 - 2009 tot een drietal mogelijke groeicijfers komen
voor de normale belasting van deze bestaande kleinverbruik-
aansluitingen, onderverdeeld naar woning- en “industrie”-
aansluitingen. (“Industrie” omvat hier alle aansluitingen tot 2
MW anders dan woningaansluitingen.)

C. Voor de verwachting van nieuwe aansluitingen in de periode 2002 -

2009:

- Verzameling van de bij EdelNet Delfland reeds binnengekomen aan-
vragen voor toekomstige, grote aansluitingen.

- Verzameling van nieuwbouw- en afbraakgegevens met betrekking tot
woningen, industrie en speciale projecten.

- Vaststelling van kengetallen voor iedere toe- of afname in wo-
ning- respectievelijk industrie-aansluitingen.
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Knelpunt- en oplossingsbepaling:
D. Bepaling en verzameling van de veilige capaciteit per knooppunt.

E. De belastingprognoses afzetten tegen de veilige capaciteiten waarna
via koppeling aan de capaciteitscriteria eventuele knelpunten naar
voren komen.

F. Oplossingsrichtingen bedenken en aangeven voor de eventueel ontstane
knelpunten in het net.

In de navolgende hoofdstukken zullen de uitwerkingen en bevindingen
van elk van de deelstappen van dit proces toegelicht worden.
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5. VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN DE CAPACITEITSVRAAG EN OPSTEL-
LING SCENARIO’S.

5.1 Inleiding

De inputvariabelen voor de prognosebepaling komen voort uit gegevens-
verzameling en de 1in enkele gevallen daarop volgende processen van
analyse, 1interpretatie en de vaststelling van uitgangspunten. De be-
trouwbaarheid en correctheid van de inputvariabelen en daarmee de uit-
eindelijke belastingprognoses zijn daarmee direct gerelateerd aan de
betrouwbaarheid en correctheid van de genoemde processen en hun uit-
komsten. Omdat EdelNet Delfland zich er evenwel terdege van bewust is
dat veel van deze gegevens en eventueel volgende analyses en interpre-
taties lijden onder de onzeker- en onbetrouwbaarheid van de onbekende
toekomst en zij dit doorgeven aan de uiteindelijke belastingsprogno-
ses, wordt onderhavig hoofdstuk gebruikt om inzicht te bieden in de
Wijze waarop de gegevens- en informatieverzameling alsmede de analyses
en interpretaties door EdelNet Delfland hebben plaatsgevonden. Kortom,
de “black box” van de prognosebepaling wordt geopend.

5.2 Gegevensverzameling

5.2.1Individuele belastingprognoses van aangeslotenen vanaf 2 MW.

Omdat grote aansluitingen een significant individuele invloed hebben
op de totale belasting van een knooppunt, 1is het voor een betrouwbare
belastingprognose van belang om inzicht te hebben in de toekomstige
belastingontwikkeling van deze aansluitingen.

Omdat voor deze grote aansluitingen echter vrijwel geen algemeen, noch
homogeen patroon van belastingontwikkeling te geven is, steunt EdelNet
Delfland voor dit inzicht grotendeels op de medewerking van de klanten
achter deze aansluitingen.

Geen één van de in totaal 17 verbruikers met een aansluitvermogen van
meer dan 2MW heeft echter voldaan aan het gestelde in artikel 4.1.1.1
van de Netcode door in de eerste week van de maand februari een schat-
ting af te geven van het voor de komende periode van zeven jaar jaar-
lijks af te nemen vermogen. Gezien het edoch grote belang van inzicht
hierin voor de uitoefening van haar taken, heeft EdelNet Delfland
hierop onder de aangesloten verbruikers met een gecontracteerd vermo-
gen van 2MW en hoger een schriftelijke enquéte doen uitkomen, waarin
hen gevraagd werd alsnog een inschatting te geven van de eigen belas-
tingontwikkeling over de periode 2002-2009.

In de maanden maart en april 2002 zijn de genoemde enquétes verstuurd.
Per eind mei, de gestelde deadline in de enquéte was daarvan 19% gere-
tourneerd. Gezien deze geringe respons is toen besloten om de geénqué-
teerden na te bellen met het verzoek de enquéte alsnog in te vullen en
terug te sturen. Na inmiddels een dubbele belronde lag het percentage
geretourneerde enquétes per begin augustus 2002 op 67%. Het percentage
geretourneerde enquétes dat uiteindelijk kon worden meegenomen in dit
capaciteitsplan 1is 75%. De moeizaamheid waarmee de prognoses werden
verkregen is te wijten aan meerdere factoren, waaronder:
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- Het geringe eigen voordeel dat sommige ondervraagde klanten in de
invulling van de enquéte zien, waardoor het geen hoge prioriteit
krijgt.

- De door de klanten ervaren concurrentiegevoeligheid van de informa-
tie, alsmede strategische en toekomstige onzekerheid ervan.

Wat betreft de kwaliteit van de wel ingevulde enquétes geldt dat de
vraagstellingen 1in sommige gevallen niet goed begrepen werden. Dit
werd vooral veroorzaakt door de technische aard van de vraagstellingen
onzerzijds als ook door onvoldoende elektro-technische expertise bij
aangeslotenen.

Terwijl de inschattingen in de geretourneerde enquétes zijn verwerkt
in de belastingprognoses per knooppunt is voor wat betreft de niet te-
rugontvangen enquétes, naar EdelNet Delfland’s beste inzicht, aangeno-
men dat de belastingprognoses voor deze aansluitingen over de jaren
2002 - 2009 gelijk blijven aan de gemeten verbruiken in het jaar 2001.

5.2.2 Reeds binnengekomen aanvragen voor (grote) aansluitingen

Reeds bij EdelNet Delfland binnengekomen opdrachten alsmede offerte-
aanvragen voor te realiseren aansluitingen in de periode 2002-2009,
zijn apart verzameld en op hun aangevraagde waarde en per aansluitda-
tum meegenomen 1in de prognoses.

5.2.3 Nieuwbouwgegevens

Na een algemene inventarisatie via de vijfde nota ruimtelijke ordening
en de bestudering van verschillende streekplannen zijn de meer speci-
fiek relevante nieuwbouwgegevens per knooppunt, zowel woningbouw als
industrie, vergaard bij gemeenten en projectontwikkelaars.

Bij nieuwbouw is er altijd een grote onzekerheid met betrekking tot
het volgens tijdsplan realiseren van een project. Om hier zo realis-
tisch mogelijk mee om te gaan, is ervoor gekozen om de nieuwbouwplan-
nen in dit capaciteitsplan te koppelen aan een realisatiekans, die de
daadwerkelijke doorgangskans van (fasen van) een nieuwbouwproject aan-
geeft. Uitgangspunt voor deze realisatiekans vormde informatie over de
gemiddelde jaarlijkse nieuwbouw die over de afgelopen tien jaar in het
gebied van EdelNet Delfland 1is opgeleverd. Deze informatie bleek wel
voorhanden te zijn voor woningnieuwbouw, maar niet voor de nieuwbouw
van industrie. Daarop is besloten om de realisatiekans alleen toe te
passen op de nieuwbouw van woningen.

5.3 Vaststelling accres aangeslotenen tot 2 MW
Het toe te passen belastingaccres voor aansluitingen tot 2 MW is vast-
gesteld op basis van een analyse van historische, economische en tech-

nologische ontwikkelingen. Uiteindelijk resulteert dit in drie scena-
rio’s.
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5.3.1Historische ontwikkeling

Het historisch verloop van het elektriciteitsverbruik van verbruikers

met een contractwaarde tot 2 MW 1is naast bestudering van verschillende

hulpbronnen, vooral geanalyseerd aan de hand van hetgeen EnergieNed
hieromtrent in zijn publicatie “Energie in Nederland 2001” vermeldt.

Hierbij is teruggegrepen op analyse van de periode 1989-2000. Hoofdre-

denen hiertoe waren:

- Een eventuele extrapolatie naar het onderhanden zijnde capaciteits-
plan over de periode 2002-2009, behoeft een minstens even grote
tijdspanne van historische analyse.

- Het voorhanden zijn van een redelijk geachte hoeveelheid informatie
over de periode 1989-2000.

De uitkomsten van de historische analyse omtrent de groei van het be-
lastingverbruik, op basis van algemeen nationale gegevens, zijn samen-
gevat in de onderstaande tabel.

A Elektriciteitsverbruik (kWh) A Piekverbruik (KW)
gemiddeld groeipercentage per jaar over de periode 1989-2000
Huishoudens Industrie tot 2 MW Huishoudens Industrie tot 2 MW
1,11% 1,54% 0,86% (1) 1,19% (2)

(1). Dit percentage is vastgesteld door de verbruiken in kWh en hun accres te koppelen
aan het Ecofys belastingprofiel voor huishoudelijk elektriciteitsverbruik.

(2). Omdat EdelNet Delfland geen beschikking heeft over piekverbruik-profielen voor de
categorie ‘industrie tot 2 MW’ 1is dit percentage berekend door eenzelfde factor-
vertaalslag te maken als bij (1); (0,86/1,11)*1,54).

Voor het capaciteitsplan zijn overigens vooral de accrespercentages
ten aanzien van het piekverbruik van belang.

Met de historische ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik van
verbruikers tot 2 MW in de hand, 1is vervolgens aandacht besteed aan
ontwikkelingen die een extrapolatie naar 2002 - 2009 wellicht dienen
te befnvloeden. De bevindingen hiervan worden in de volgende paragra-
fen toegelicht.

5.3.2Technologische ontwikkelingen

Ten behoeve van dit capaciteitsplan zijn diverse technologische ont-
wikkelingen geanalyseerd op hun, gedurende de prognoseperiode, moge-
lijke invloed op de groei van de capaciteitsvraag. De relevante resul-
taten hiervan spitsen zich toe op de ontwikkeling van warmtekrachtkop-
peling, foto-voltaisch vermogen, brandstofcel-technologie en meer in
het algemeen de elektrificatiegraad.

De hierna volgende analyses zijn gebaseerd op veelal landelijke gege-
vens.
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e Warmte Kracht Koppeling (WKK)

Middelgrote tot grote WKK’s

Ingezet als decentrale opwekkers bij bijvoorbeeld tuinders, andersoor-
tige ondernemingen en woonwijken zouden middelgrote tot grote WKK’s,
de normale belastinggroei van kleinverbruikers, gezien vanuit het
elektriciteitsnet, kunnen beinvloeden. Huidige marktfactoren zoals een
relatief hoge gasprijs maken de exploitatie van dit soort installaties
echter buitengewoon moeilijk. Hoewel in de toekomst een relatief lage-
re gasprijs verwacht wordt, 1lijkt de groei in inzet van dit soort
WKK’s voor de periode van dit capaciteitsplan toch eerder lager dan
hoger dan in de voorgaande periode. Omdat de inzet en daarmee invloed
op dit capaciteitsplan echter omhuld 1is met een grote onzekerheid, -
politieke besluiten omtrent stimuleringsbeleid spelen bijvoorbeeld een
belangrijke rol -, 1is besloten om een eventuele verandering in de mate
van inzet van dit soort WKK’s niet expliciet mee te nemen in dit capa-
citeitsplan.

Micro-WKK’s

Micro-WKK, in de vorm van individuele elektriciteits-opwek installa-
ties 1in woningen 1lijkt aan de voet van een mooie toekomst te staan.
Belangrijke kenmerken van deze techniek zijn dat het alleen toepasbaar
is 1in de vervangingsmarkt en micro-WKK’s bij piekverbruik maximaal
circa 1 KW kunnen leveren.

Indien de voorspellingen van de micro-WKK-branche zelf uitkomen,
zal de maximale piek-opwekking van micro-WKK’s in 2010 voor het totaal
van de beheerde gebieden door EdelNet Delfland, ENECO NetBeheer en
Midden-Holland 17 MW zijn. Gerelateerd aan de gemeten totale belas-
tingpiek anno 2001 zou dit (met een hoge gelijktijdigheidfactor van
0.9) een piekverlaging kunnen betekenen van 0,70%. Toegerekend aan wo-
ningen betekent het een maximale afname in woning-piekverbruik van on-
geveer 1,35%. Dit zou echter pas 1in 2010 plaatsvinden. Uitgaande van
een, eveneens door de WKK-branche voorziene, geleidelijke marktpene-
tratie vanaf 2004 zou dit voor het EdelNet-gebied gedurende de gehele
periode 2002-2009, een gemiddelde jaarlijks verlagende invloed op de
piekbelasting van woningen kunnen betekenen van 0,35%. Deze mogelijke
factor voor een verlagend piekverbruik door woningen zal in het lage
scenario worden meegenomen.

e Foto-voltaisch vermogen

Hoewel decentrale toepassing van zonne-energie vanaf de jaren negentig
een exponentiéle groei heeft doorgemaakt, betreft het hier veelal der-
mate kleine “achter-de-meter toepassingen”, dat het niet als een bepa-
lende factor voor toekomstig elektriciteitsverbruik van verbruikers
tot 2 MW zal worden meegenomen.

e Brandstofcel-technologie
De brandstofcel-technologie zou een significante invloed kunnen hebben
op de belasting in elektriciteitsnetten. Echter, zeker tot 2015, 1lijkt

deze invloed nog te gering, waardoor het niet in dit capaciteitsplan
meegenomen zal worden.
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e Algemene elektrificatiegraad

Woningen
- Wat betreft elektrische apparaten in en rondom woningen geldt dat er

ten opzichte van de periode 1989-2000 weinig verandering te verwach-
ten 1is qua groei in gebruik en mate van elektriciteitsverbruik. Ze-
ker niet in het 1icht van het voor dit capaciteitsplan relevante
piekverbruik. Dit geldt voor de gehele periode 2002-2009.

- Uitzondering hierop en speciaal punt van aandacht is edoch de op-
komst van airconditioning. De resultaten van een analyse van deze
opkomst, aan de hand van publicaties hieromtrent van EnergieNed en
Novem, zijn:

Voor het geanalyseerde totaalgebied zorgen huishoudelijke airconditio-

ners anno 2001 voor een piekverbruik van circa 17 MW (gebaseerd op het

landelijk verbruik). Bij een enigszins optimistisch scenario dat hier-
over geanalyseerd is, zal dit in 2010 zijn toegenomen tot 32 a 55 MW.

Dit is een stijging van 88 tot 223% in de komende negen jaar, omgere-

kend is dit een jaarlijkse toename van 7 tot 14%.

De piek in het gebruik van huishoudelijke airconditioning valt
echter geheel anders dan de absolute belastingpiek in een jaar, name-
lijk in de zomer in plaats van in de winter. Daarnaast valt de zomer-
piek in de meeste knooppunten op een tijdstip waarop airco’s gewoon-
lijk niet op volle toeren draaien (’s-middags in plaats van ’s-
avonds). Om deze redenen heeft de toename in airco-gebruik zeker niet
direct invloed op de absolute belastingpiek in het jaar, die het refe-
rentiepunt vormt voor de netuitleg en dit capaciteitsplan. Verdere be-
rekeningen tonen aan dat als huisairco’s wel ‘s-middags =zouden aan-
staan, tijdens het voorkomen van de zomerpiek en nog wel met een hoge
gelijktijdigheid (90%), zij tenminste een penetratiegraag van 16,5%
binnen het totaalgebied zouden moeten verkrijgen om de absolute piek
van winter naar zomer te kunnen verschuiven. Bij het meer waarschijn-
lijke patroon van airco-inzet pas vanaf de avonduren, zou voor een-
zelfde effect zelfs een penetratiegraad van 65% nodig zijn. In het
meest optimistische scenario wordt de penetratiegraad in 2010 echter
nog maar op 4,6% geschat.

Bovenstaande analyse rechtvaardigt om elektrificatie niet apart mee te
nemen 1in de verwachte belastinggroei van woningen voor dit capaci-
teitsplan.

Industrie tot 2 MW

- Voor de periode 2002-2009 wordt verwacht dat de groei van elektrifi-
catie in bedrijven mogelijk enigszins zal afnemen. Dit zou vooral
zijn vanwege een, ten opzichte van het vorige decennium, minder
sterke groei in de in gebruik name van computers. Hieronder valt ook
een minder sterke groei in de opstart van IT-intensieve ondernemin-
gen. Bovendien zal efficiéntie het komende decennium mogelijk een
grotere rol spelen. De consequentie zou een minder hoge groei van de
jaarlijkse elektriciteitsafname zijn. Deze demping ten opzichte van
het vorige decennium zal 1in de prognose worden meegenomen door een
afschaving van 5% van het percentage belastinggroei in het lage sce-
nario.

- Wat betreft de groei 1in toepassing van airconditioning, geldt dat
deze voor de bestaande industrie niet relevant 1is. Deze groei vindt
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namelijk vrijwel uitsluitend plaats bij nieuwbouw of omvangrijke re-
novaties, waarvoor dan nieuwe aansluitingen worden aangevraagd. Op
deze wijze zit de toepassing van airconditioning niet verwerkt in
accrespercentages, maar in nieuwbouw.

5.3.30ntwikkeling en invloed van energieprijzen

Voor inzicht in de ontwikkeling van energieprijzen en de daarmee sa-
menhangende (energie-)prijselasticiteiten is gebruik gemaakt van enige
rapporten hieromtrent van het Centraal Plan Bureau, ECN, Novem en een
studie van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universi-
teit van Amsterdam.

Omdat in dit capaciteitsplan gebruikt wordt gemaakt van extrapolatie
om de toekomst te kunnen inschatten is het steeds cruciaal dat histo-
rische gegevens ook daadwerkelijk vergeleken kunnen worden met toe-
komstvoorspellingen. Dat wil zeggen dat de grootheden en definities
hetzelfde dienen te zijn of tenminste kunnen worden gemaakt. Voor de
bepaling van de invloed van eindverbruikers’ energieprijzen op het
elektriciteitsverbruik zijn echter geen goed vergelijkbare gegevens
gevonden. Wel spreekt uit de gevonden studies en onderzoeken de alge-
mene verwachting dat de elektriciteitsprijzen voor eindgebruikers in
de periode 2002-2009 met een geringer percentage zullen stijgen dan
gedurende de periode 1989-2000. Voor gasprijzen wordt de verwachting
geuit dat deze relatief nog sterker zullen dalen. In enkele gevallen
wordt zelfs gesproken van een complete omslag; voor zowel de elektri-
citeits- als gasprijzen zou de stijgende trend van de jaren negentig
omslaan tot een licht dalende in de periode 2002-2009. Gemiddeld is de
verwachting dat gas, zeker ten opzichte van elektriciteit, flink goed-
koper zal worden.

Naast bovenstaande is het belangrijk om op te merken dat energieprij-
zen sowieso lastig te voorspellen zijn. Behalve afhankelijk van vele
factoren zoals de ontwikkeling van de olieprijs, spelen subsidies en
andere overheidsmaatregelen een grote rol en vooral ook niet te verge-
ten onbekende ontwikkelingen die worden ingezet nu de energiemarkten
geliberaliseerd worden.

Ondanks bovenstaande problematiek is toch getracht om, separaat voor
huishoudens en industrie tot 2 MW, enige exercities uit te voeren. Dit
heeft geresulteerd in onderstaande uitkomsten.

Huishoudens

- Voor huishoudens zal in dit capaciteitsplan voor wat betreft de in-
vlioed van de elektriciteitsprijs, ondanks de algemene verwachting
van een minder sterk stijgende tot zelfs een dalende ontwikkeling
daarvan, geen systematische verhoging van de groei in de elektrici-
teitsvraag worden meegenomen. Reden hiervoor is het niet vinden van
betrouwbaar vergelijkbare, historische en toekomstige data op het
vlak van de groei in elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke eind-
verbruikers, alsmede een veranderlijke prijselasticiteit.

De toch veelal eensgezinde verwachtingen over de toekomstige ontwikke-

ling van elektriciteitsprijzen, zullen derhalve niet meer dan impli-

ciet terugkomen in het hoge scenario ten aanzien van het huishoudelij
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ke accrespercentage, alsmede in het voorzichtig opgestelde basisscena-
rio.

Industrie tot 2 MW

- Voor de groep verbruikers ‘industrie tot 2 MW’ 1is de gegevensvoor-
raad, zowel ten aanzien van prijselasticiteit als groei in elektri-
citeitsprijzen, zodanig vertroebeld en geaggregeerd in andere data,
dat voor deze groep nog minder een gefundeerde uitspraak te doen is.
Ook voor deze groep afnemers zullen de energieprijzen derhalve al-
leen als impliciete factor worden meegenomen in de scenario’s.

- Ten aanzien van de verwachte verminderde of zelfs negatieve groei
van de gasprijs, zal dit voor bedrijven via een vergrote inzet van
WKK’s invloed kunnen hebben (kruislingse prijselasticiteit). Voor
dit soort WKK’s is echter het reeds genoemde financieel stimule-
ringsbeleid van de overheid van dermate groter belang dat betwijfeld
kan worden of een lagere gasprijs hierop een significante stempel
kan drukken. Ook deze factor zal daarom in ieder geval niet expli-
ciet worden meegenomen in de scenario’s.

5.3.4Economisch vooruitzicht

De ervaring leert dat economische groei een uiterst belangrijke, posi-
tief hoog gecorreleerde determinant is van de groei van het elektrici-
teitsverbruik. Daarom nu aandacht voor de historische en verwachte
toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse economie.

Omdat iedere raming van economische groei met grote onzekerheden omge-
ven is, wordt ingegaan op enkele scenario’s. Deze scenario’s zijn di-
rect afgeleid van de scenario’s zoals het Centraal Plan Bureau die in
diverse publicaties hanteert (o.a. “Economie, energie en milieu: een
verkenning tot 2010”). Hierin wordt gesproken van een Centraal, Voor-
zichtig en Optimistisch scenario. De historische en geprognosticeerde
ontwikkeling van een van de kerngegevens van economische groei, het
Bruto Binnenlands Product, is weergegeven in de onderstaande tabel.

Ontwikkeling BBP in de Nederlandse economie, 1988-2000
1988-2002 2003-2010
Voorzichtig Centraal | Optimistisch
Mutaties per jaar in % 290% || 225% 2,50% 2,75%

Deze gegevens zijn nog exclusief de recente berichten van het CPB over
een verder naar beneden bij te stellen voorspelling van economische
groei. Voor verder gebruik in dit capaciteitsplan is mede op basis van
deze negatieve bijstelling besloten om het toe te passen voorzichtige
economische scenario met 0,25% te verlagen. Uit voorzichtigheidsoog-
punt is evenwel besloten om het centrale en optimistische scenario op
2,50% respectievelijk 2,75% te houden.

Huishoudens

In plaats van het BBP 1is voor huishoudens vooral het reéle inkomen be-
palend voor het elektriciteitsverbruik. Hoewel 1in de 1literatuur een
inkomenselasticiteit voor de elektriciteitsvraag van huishoudens s
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gevonden van +0,8% (zelfs +1,1% indien de aankoop van extra apparaten
wordt meegenomen), hebben de niet voorhanden zijnde toekomstverwach-
tingen ten aanzien van de ontwikkeling van het inkomen van huishou-
dens, ons doen besluiten om voor dit aspect ‘inkomensgroei’ geen wij-
ziging te veronderstellen ten opzichte van de referentieperiode 1989-
2000.

In de uiteindelijk op te stellen scenario’s wordt dit aspect dus niet
meer dan impliciet meegenomen.

Industrie tot 2 MW

Voor de categorie industrie tot 2 MW is de ontwikkeling van het BBP
zeker wel als bepalende factor te gebruiken. Als uiterst belangrijke
determinant van het industriéle elektriciteitsverbruik zal de verwach-
te ontwikkeling van het BBP direct gerelateerd worden aan de scena-
rio’s voor de industriéle accrespercentages. De uitwerking hiervan
volgt in de volgende paragraaf.

5.3.5Drie scenario’s voor het accres van aangeslotenen tot 2 MW

De uiteindelijke vaststelling van de accrespercentages voor kleinver-

bruikers, onderverdeeld in de categorieén woningen en industrie tot 2

MW, gebeurt in drie scenario’s. Met als basis de historische ontwikke-

ling van het verbruik tussen 1989 en 2000, wordt additioneel rekening

gehouden met de besproken, mogelijk van invloed zijnde technologische
en economische ontwikkelingen. Dit resulteert in de volgende uitgangs-
punten:

- Voor de categorie woningen c.q. huishoudens zal een extrapolatie
vanuit de periode 1989-2000 worden uitgevoerd, met in het lage sce-
nario een correctie van minus 0,35%, welke de opkomst van micro-
WKK’s vertegenwoordigt. Voor vaststelling van het hoge scenario zal
een enigszins arbitrair opslagpercentage van 10% gebruikt worden,
welke onder andere een mogelijk lagere elektriciteitsprijs omvat.

- Voor de categorie industrie tot 2 MW zal de periode 1989-2000 gere-
lateerd worden aan de economische ramingen voor de periode tot 2010,
aangevuld met een overall 5% afschaving van de belastinggroei 1in het
lage scenario in verband met de mogelijke verzadiging en grotere ef-
ficiéntie van elektrificatie binnen bedrijven.

Concreet resulteert dit in de volgende te hanteren accrespercentages:
Huishoudens
Accrespercentage per jaar over de periode 2002-2009
Scenario laag Centraal scenario Scenario hoog
0.51% 0,86% 0,95%

Industrie tot 2 MW

Accrespercentages per jaar over de periode 2002-2009

Mutaties per jaar in % 1988-2002 | Voorzichtig Centraal |Optimistisch

Economische groei (BBP) 2,90 2,00 2,50 2,75

Ec
on

Elektrisch verbruik (kWh) 1.54 1.30(1) 1.42 1.50
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Elekt. Piekverbruik (kW) 1.19

1.00 1.10

1.16

Invlioed van de,

t.o.v.

toename in elektrificatie:
5% afschaving van het piekverbruik in het voorzichtige scenario.

de periode 1989-2000, mogelijk minder sterke

Voor dit plan te hanteren accres in
piekverbruik

Laag Centraal

Hoog

0.95 1.10

1.16

(1). Bepaald aan de hand van de voor de periode 1994-1999 bepaalde elasticiteit tussen

economische groei en elektriciteitsverbruik van +0,27.

5.4 Kengetallen voor nieuwbouw

Voor de berekening van de belastingtoename
is het noodzakelijk om per
industrie) een kengetal voor de piekbelasting

van nieuwbouw,
verdeeld 1in woningen en

te bepalen.

Woningen

Om tot een kengetal per soort woning te komen betreffende het piekver-
is gebruik gemaakt van de Ecofys verbruikprofielen
in combinatie met nationaal gemiddelde jaarverbrui-
Een en ander heeft geresulteerd in on-

bruik (in kVA),
voor huishoudens,
ken (kWh) van woningen in 2001.

derstaande kengetallen, geldend op het 25/10 kV niveau.

Kengetallen voor nieuwbouwwoningen, anno 2001
Soort woning Gemiddeld jaarverbruik Piekverbruik (kVA)
(kWh) (op 25/10 kV niveau)
Flat/appartement 2400 0,61
Eengezinswoning 3300 0,83
Vrijstaand 4500 1,14
Gemiddeld 3260 (1) 0,83 (1)

in de netten ten gevolge
eenheid nieuwbouw

(onder

Bron jaarverbruiken (kWh): EnergieNed.
(1). Het betreft hier het gemiddelde verbruik van een woning c.q. huishouden in geheel
Nederland.

Twee opmerkingen voor verdere toepassing van bovenstaande kengetallen

in dit capaciteitsplan:

- De kengetallen betreffen het pure energieverbruik per woning. Voor
toepassing in dit capaciteitsplan dient echter ook rekening te wor-
den gehouden met factoren als netverliezen, straatverlichting, even-
tueel aanwezige 1liften en opgangverlichting. Om ook met deze ener-
gieverbruikende factoren rekening te houden, zullen de kengetallen
in de belastingberekening met 5% verhoogd worden.

- De kengetallen hebben betrekking op het jaar 2001. Equivalent aan
het per scenario voor woningen bepaalde accrespercentage zullen deze
kengetallen voor nieuwbouw die verder 1igt dan het jaar 2001 ver-
hoogd worden met ditzelfde percentage.

Industrie

De grote mate van diversiteit in het soort van activiteiten binnen de
categorie industrie maakt het moeilijk een eenduidig kengetal voor de
piekbelasting vast te stellen. Voor nieuwbouwplannen 1in deze categorie
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betekent dit dat wanneer de precieze activiteitenbestemming reeds is

vastgesteld dit nog wel mogelijk is, maar dat voor nog niet dergelijk

concrete nieuwbouwplannen het ondoenlijk 1ijkt. In dit capaciteitsplan
wordt hier als volgt mee omgegaan:

- Voor concrete nieuwbouwplannen waarbij de betreffende industrie-
activiteiten zijn aangegeven, wordt gerekend met ofwel het reeds
aangevraagde vermogen of, indien nog geen vermogen 1is aangevraagd,
met een bijbehorend ervaringskengetal.

- Voor ‘onbestemde’ nieuwbouwplannen waarbij het soort industrie nog
geheel onbekend is, wordt uitgegaan van een kengetal dat binnen
EdelNet Delfland reeds enige tijd voor dergelijke gevallen wordt
toegepast. Het betreft hier 0,15 MVA per hectare bedrijfs- c.q. in-
dustrieterrein. Uiteraard wordt dit kengetal aangepast voor verwach-
tingen omtrent de invulling van het terrein, die bijvoorbeeld geba-
seerd worden op gegevens over in de nabijheid reeds huidig aanwezige
soort industrie en handel.

5.5 Drie transportscenario’s

Overeenkomstig het besluit “Regeling capaciteitsplannen Elektrici-
teitswet 1998”7, zijn op basis van de analyses in de voorgaande para-
grafen drie scenario’s vastgesteld omtrent de belastingontwikkeling in
de periode 2002 - 2009.

Er is een basis, hoog en laag scenario vastgesteld. De variabelen bin-
nen de scenario’s betreffen het piekbelastingaccres van gebruikers met
een aansluiting tot 2 MW en de realisatiekans van de nieuwbouw van wo-
ningen.

Wat betreft het piekbelastingaccres zijn in het basisscenario alle in
het hiervoor gaande daaraan gerelateerde ontwikkelingen en factoren
gelijk gehouden aan hun waarden in de referentieperiode dan wel gekop-
peld aan een economische middenkoers. In het hoge scenario en 1lage
scenario daarentegen wordt verondersteld dat de economie zich ontwik-
kelt volgens het optimistische respectievelijk voorzichtige scenario
en spelen ontwikkelingen als een toenemende elektrificatie in huishou-
dens of juist een sterke penetratie van micro-WKK’s mee. Tezamen dek-
ken de drie scenario’s hiermee zowel een voorziene gemiddelde, als
maximale en minimale groei van het piekbelastingverbruik af.

Voor de realisatiekans van nieuwbouwwoningen geldt zoals eerder ver-
meld de gedurende de referentieperiode gemiddeld jaarlijkse aanwas van
woningen als wuitgangspunt. In het basisscenario is deze gemiddeld
jaarlijkse aanwas als maximumwaarde genomen voor het in de prognosepe-
riode jaarlijks te realiseren aantal nieuwbouwwoningen. Om voor het
hoge en lage scenario tot eenzelfde maximumwaarde te komen, is de re-
ferentiewaarde verhoogd respectievelijk verlaagd met tweemaal de stan-
daarddeviatie. De realisatiekans, die 1in ieder scenario vervolgens
steeds voortvloeit uit de ratio van de jaarlijks geprognhosticeerde
nieuwbouw en de maximumwaarde, varieert hiermee zowel per scenario als
per jaar.

Samengevat levert dit de volgende scenario’s op:

[apaciteitsplan 2002 ENECO EdelNet DBEisSigs®enario - 22 van 42 - 28-11-2002
Accrespercentages verbruikers tot 2 MW Jaarlijks maximaal te realiseren aantal
Huishoudelijk verbruik Industriéle verbruikers tot 2 MW nieuwbouwwoningen
0,86% 1,10% 13.907
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Scenario Hoog

Accrespercentages verbruikers tot 2 MW

Huishoudelijk verbruik

Industriéle verbruikers tot 2 MW

Jaarlijks maximaal te realiseren aantal
nieuwbouwwoningen

095%

1.16%

16,135

Scenario Laag

Accrespercentages verbruikers tot 2 MW

Huishoudelijk verbruik

Industriéle verbruikers tot 2 MW

Jaarlijks maximaal te realiseren aantal
nieuwbouwwoningen

0,51%

0,95%

11.680
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6 BELASTINGPROGNOSES

6.1 Belastingsprognoses

Aan de hand van de verzamelde gegevens, de drie scenario’s en de ken-
getallen zoals die 1in het voorgaande hoofdstuk zijn opgesteld, =zijn
berekeningen uitgevoerd om te komen tot belastingprognoses per knoop-
punt. De resultaten hiervan zijn in bijlage 2 systematisch weergege-
ven.

De eventueel hieruit voortkomende knelpunten worden in het volgende
hoofdstuk bepaald.

6.2 Bijzonderheid: windmolenparken

Windmolenparken vormen een dermate aparte vorm van elektrisch produc-
tievermogen dat deze afzonderlijk behandeld worden.

6.2.1Visie op de ontwikkeling van windmolenparken

Het doel van de overheid is om in 2010 in geheel Nederland 1500 MW aan
windvermogen gefinstalleerd te hebben. EdelNet Delfland verwacht echter
dat dit streven niet gehaald zal gaan worden en schat de inzet in 2010
maximaal op 1000 MW.

Hoewel windenergie een vorm van decentraal vermogen kan zijn, worden
windmolens 1in het algemeen 1in grote windparken geplaatst waardoor de
energie toch centraal in het net wordt gevoed. Hierdoor wijzigt een
vermeerderde inzet van windenergie de belasting in het distributienet
veelal niet. Omdat tevens geldt dat het geleverde vermogen van windmo-
lens sowieso lastig tot niet voorspelbaar is door de grote afhanke-
lijkheid van de weersomstandigheden, wordt de invloed van windenergie
op de in dit capaciteitsplan te bepalen belastingproghoses op nihil
gesteld.

6.2.2Prognose windmolenparken voor 2002-2009

Om toch enig 1inzicht te bieden in de opstelling van windmolens per
knooppunt dient onderstaande tabel, die voor de relevante knooppunten
de hoeveelheid ingezette windenergie weergeeft inclusief de prognose
tot en met 2010, gebaseerd op reeds concrete plannen.

Prognose ten aanzien van geinstalleerde windvermogen (MW)
Hoofdverdeelstation
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Delft 1 0 0 o 875 875 875 875 875 875 875
Zoetermeer 9 2,25 2,25 2,25 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
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Het gaat hierbij nogmaals niet perse om decentraal ingevoed vermogen.
Veelal maken de windmolens deel uit van het centraal productievermo-
gen.
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7. ANALYSE VAN HET PRIMAIRE NET AAN DE HAND VAN ONTWERPCRITERIA

7.1 Inleiding

Voor de opstelling van een 7-jarenplan 1is het van groot belang dat er
overeenstemming is over de uitgangspunten die gehanteerd moeten worden
en dan met name de ontwerp- en bedrijfsvoeringregels die deels direct
voortvloeien uit de E-wet, de Net- en Systeemcode en voor het reste-
rende deel uit door de netbeheerder zelf op te stellen uitgangspunten.

7.2 Uitgangspunten van EdelNet Delfland

EdelNet Delfland hanteert de volgende uitgangspunten voor de ontwikke-
ling van het primaire net (inclusief hoofdverdeelstations en transfor-
matorstations):

- Voldoende reservecapaciteit voor het transport van elektriciteit
aanhouden door de ontwikkeling van het net voor de komende 7 jaar
(t/m 2009) en de verwachte belastingsontwikkeling te prognosticeren
en met jaarlijkse regelmaat de belastingontwikkeling te volgen (E-
wet) .

- Rekening houden met nog enkelvoudige storingsreserve in het net bij
onderhoud van verbindingen naar een hoofdverdeelstation voor zover
dit geen uitlopers zijn (Netcode).

- Voor overige componenten nog rekening houden met enkelvoudige sto-
ringsreserve voor de normale bedrijfsvoeringsituatie (Netcode).

- Omschakeling bij storingen in het 25 kV-net zoveel mogelijk automa-
tisch of via het BVC (NEN 50160) laten plaatsvinden.

- Doelmatig te investeren.

- Standaardoplossingen kiezen.

- Uitnutten van reserve 1in componenten.

- Efficiént combineren van projecten voor capaciteitsuitbreiding en
vervanging.

7.3 Capaciteitscriteria

Het uitgangspunt van EdelNet Delfland voor het primaire net was in het
verleden als volgt. Iedere component wordt met opgave van het nominale
(toegekend) vermogen besteld uitgaande van bepaalde omgevingscondi-
ties. Het uitgangspunt dat vervolgens gehanteerd wordt omvat de enkel-
voudige storingsreserve: uitgaande van de normale bedrijfssituatie mo-
gen bij uitval van een component in een station of een verbinding 1in
een netdeel de overblijvende componenten tot maximaal 100 % belast
worden en de spanning dient aan de kwaliteitscriteria van NEN 50160 te
voldoen. Voor de transformatorstations met slechts één transformator
betekende dit dat de maximale belasting van een station slechts 2/3
mag bedragen teneinde bij storingen of onderhoud dit vermogen via de
10 kV koppelkabels naar de twee naburige stations te kunnen overheve-
len.

De bovenvermelde benadering 1is conservatief omdat uitgegaan wordt van
de meest ongunstige situatie: In een situatie met enkelvoudige sto
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ringsreserve is altijd de maximale belasting aanwezig, de omgevings-
condities zijn in de extreem ongunstigste situatie en componenten mo-
gen niet (tijdelijk) overbelast worden.

EdelNet Delfland heeft inmiddels een handboek waarmee het mogelijk is
om de belastbaarheid boven het nominale vermogen van de hoofdcomponen-
ten (transformatoren en kabels) te bepalen rekening houdend met de
condities waaronder dit mag geschieden. Tevens zijn hierin de procedu-
res voor toepassing en bewaking vastgelegd. Toepassing van het hand-
boek blijkt goed mogelijk, zij het dat het onderzoek veel tijd vergt
vanwege de veelheid aan te verzamelen en te verwerken informatie.

Daarnaast kan, als meer statistische gegevens en karakteristieken van
de belasting bekend zijn, een aanvaardbaar risico genomen worden door
niet uit te gaan van de maximale belasting, die slechts kortstondig en
dus met een geringe kans voorkomt, maar door een belasting met een
grotere kans op voorkomen te hanteren.

Aangezien het uitvoeren van belastingstudies veel tijd vergt wordt op
de uitkomst hiervan en ook op de invloed van het statistische karakter
een voorschot genomen.

De uitgangspunten zijn voorshands dat de maximale knooppuntbelasting
met 0.95 vermenigvuldigd wordt en voor de belastbaarheid van kabels en
transformatoren 10 % overbelasting geaccepteerd wordt. Dit komt erop
neer dat ernaar gestreefd wordt om het knelpunt opgelost te hebben in
het jaar dat 115 % belasting van een component zou kunnen optreden bij
een enkelvoudige storing in het deelnet.

In tegenstelling tot het vorige capaciteitsplan worden mogelijkheden
om vanuit het BVC belasting van een hoofdverdeelstation naar een ander
hoofdverdeelstation over te schakelen als een oplossing voor een knel-
punt beschouwd. EdelNet Delfland beschikt inmiddels over programmatuur
om transiénte overgangsverschijnselen bij kortstondige koppeling van
twee hoofdverdeelstations te berekenen. Hierdoor kan het overzetten
van belasting verantwoord geschieden als dit vanwege storingen of on-
derhoud noodzakelijk is.

7.4 Knelpunten als gevolg van de capaciteitscriteria

Uit de onderwerping van de belastingprognoses aan de capaciteitscrite-
ria zijn enige knelpunten naar voren gekomen. Deze worden in de onder-
havige paragraaf opgesomd.

In vrijwel alle scenario’s treden knelpunten op dezelfde knooppunten
op. De verschillen zijn met name aanwezig in het verwachte tijdstip
van optreden.

Er is onderscheid gemaakt in zekere knelpunten en potentiéle knelpun-
ten. Uitgangspunt hierachter is de beschreven visie in hoofdstuk 1.
Zekere knelpunten zijn knelpunten die reeds aanwezig zijn of die zul-
len ontstaan door normale groei van belasting van bestaande aanslui-
tingen en door nieuwe of uitbreiding van aansluitingen waarvoor op-
dracht voor realisatie is gegeven.
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Potentiéle knelpunten zijn knelpunten die verwacht worden op basis van
een nog onzekere groei, welke bestaat uit aanvragen voor nieuwe of
uitbreiding van aansluitingen die zich nog in de offertefase bevinden
en prognoses zoals die uit de ingevulde enquétes van aangeslotenen
vanaf 2MW blijken.

e Zekere knelpunten

150/25 kV transformatoren.

25/10 kV transformatoren.

- Station Delft 2 (2002)

- Station Delft 10 (2002)

- Station Pijnacker 1 (2002)

- Station Zoetermeer 2 (2002)

- Station Pijnacker 2 (2002)

- Station Zoetermeer 13 (2002)

- Station Zoetermeer 14 (2002)

- Station Berkel 2 (2005). Dit is reeds een potentieel knelpunt 1in
2004.

- Station Bleiswijk 1 (2007). Dit 1is reeds een potentieel knelpunt
in 2006.

- Station Zoetermeer 3 (2007)

25 kV verbindingen.

e Potentiéle knelpunten

150/25 kV transformatoren.

25/10 kV transformatoren.
- Station Zoetermeer 16 (2003)
- Station Bleiswijk 2 (2004)
- Station Zoetermeer 10 (2007)

In bijlage drie staan de modellen die dienen voor nader inzicht 1in de
ernst en periode van opkomst van de knelpunten. In deze modellen is
per knelpunt zowel de basis belastinggraad aangegeven, bepaald op ba-
sis van de vrijwel zeker te verwachten belastingontwikkeling, als de
potentiéle belastinggraad, welke bepaald is op basis van zowel de
vrijwel zekere als nog onzekere belastingontwikkeling.
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8. DE VOORGESTELDE NETWIJZIGINGEN OM DE CAPACITEITSKNELPUNTEN OP
TE LOSSEN

8.1 Inleiding

Voor de in dit hoofdstuk vermelde oplossingen van de capaciteitsknel-
punten die ver na 2003 liggen heeft in het algemeen nog geen diepgaand
onderzoek plaatsgevonden naar de meest optimale oplossing. Telkens is
dan gekozen voor een optie die de capaciteit vergroot met een voor de
hand liggende oplossing. Voor geringe overschrijdingen wordt het vol-
gende capaciteitsplan afgewacht.

Voor de 150/25 kV knelpunten heeft overleg plaatsgevonden met TZH.

8.2 Oplossingen voor de capaciteitsknelpunten
e Oplossingen voor de zekere knelpunten

150/25 KV transformatoren.

25/10 kV transformatoren.

- Station Delft 2. Knelpunt in 2002.

De vierde (reserve)transformator van 12 MVA kan definitief aangesloten
worden in 2003.

- Station Delft 10. AKnelpunt in 2002.
Na aansluiting van de vierde transformator in Delft 2 kan in 2003 door
belastingoverheveling naar Delft 2 het knelpunt opgelost worden.

- Station Pijnacker 1. Knelpunt in 2002.

Nadat in 2003 een gedeelte van de belasting van Pijnacker 2 is overge-
heveld naar Nootdorp 1, kan een gedeelte van de belasting van Pijnac-
ker 1 tijdelijk worden overgeheveld naar Pijnacker 2. Op de langere
termijn ligt de oplossing in de stichting van station Pijnacker 3 1in
2003-2005, welke definitief belasting overneemt van station Pijnacker
1.

- Station Zoetermeer 2. Knelpunt in 2002.
In 2004 wordt na realisatie van Zoetermeer 19 voldoende belasting naar
Zoetermeer 19 overgeheveld om het knelpunt op te lossen.

- Station Pijnacker 2. Knelpunt in 2002.

Tijdelijke oplossing ligt in de overheveling van belasting naar stati-
on Nootdorp 1.

Op de langere termijn 1ligt de oplossing in de stichting van station
Pijnacker 3 1in 2003-2005, welke definitief belasting overneemt van
station Pijnacker 2.

- Station Zoetermeer 13. Knelpunt in 2002.
In 2004 na realisatie van Zoetermeer 19 wordt voldoende belasting naar
Zoetermeer 19 overgeheveld om het knelpunt op te lossen.

- Station Zoetermeer 14. Knelpunt in 2002.
In 2003 kan belasting overgeheveld worden naar Zoetermeer 8 en Zoeter-
meer 15.
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- Station Berkel 2. Knelpunt in 2005. Reeds een potentieel knelpunt in
2004.

Door stichting van een 25/10 kV station Pijnacker 3 met een veilig
vermogen van 20 MVA kan de belasting van Berkel 2 teruggebracht worden
tot het veilig vermogen. Realisatie 2003-2005.

- Station Bleiswijk 1. Knelpunt in 2007. Reeds een potentieel knelpunt
in 2006.

Na uitbreiding van het transformatorvermogen tot 31,5 MVA veilig ver-
mogen in 2002 en tot 40 MVA veilig vermogen begin 2003 wordt een 25 kV
installatie geplaatst om de belasting met nieuwe verbindingen over te
kunnen nemen op het hoofdverdeelstation Zoetermeer 9 in 2004. Na 2005
zal een eventuele overbelasting overgeheveld moet worden naar het
nieuw te bouwen station Bergschenhoek.

- Station Zoetermeer 3. Knelpunt in 2007.
In 2006 zal een belastingstudie worden uitgevoerd. Werkzaamheden om
het knelpunt oplossen zijn waarschijnlijk pas na 2009 te verwachten.

25 kV verbindingen.

- De verbindingen Zoetermeer 9 - Zoetermeer 19 worden in 2003-2004 ge-
realiseerd.

- De verbindingen Zoetermeer 9 - Bleiswijk 1 worden in 2003-2004 gere-
aliseerd.

e Oplossingen voor de potentiéle knelpunten

150/25 kV transformatoren.

25/10 kV transformatoren.

- Station Zoetermeer 16. Potentieel knelpunt in 2003.

In 2004 na realisatie van Zoetermeer 19 wordt voldoende belasting naar
Zoetermeer 19 overgeheveld om het knelpunt op te lossen.

- Station Bleiswijk 2. Potentieel knelpunt in 2004.

Na realisatie van de uitbreiding van dit station in 2002 zal in 2004
belasting overgeheveld moet worden naar een nieuw station Bergschen-
hoek.

- Station Zoetermeer 10. Potentieel knelpunt in 2007.
In 2008 wordt een belastingstudie uitgevoerd. Werkzaamheden om het
knelpunt oplossen zijn waarschijnlijk pas na 2009 te verwachten.
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9. WIJZIGINGEN IN AANSLUITINGEN OF OPERATIONELE REGELINGEN MET
ANDERE NETBEHEERDERS

9.1 Inleiding

De aansluitingen met de andere netbeheerders TZH en ENECO NetBeheer
zijn weergegeven in paragraaf 2.3. In het overleg met deze netbeheer-
ders is vastgesteld wat de onderlinge uitwisselingen de komende jaren
aan wijzigingen ondergaan en welke maatregelen in het net noodzakelijk
zijn.

Ten gevolge van de E-wet 1is er bovendien behoefte aan afspraken met
betrekking tot het regelen van de blindvermogenshuishouding. De af-
spraken hieromtrent zijn nader uitgewerkt.

9.2 Capaciteitsknelpunten in de aansluitingen met andere netbeheerders

De uitwisseling met TZH vindt plaats in de hoofdverdeelstations Delft

1 en Zoetermeer 9.

De wijzigingen in deze aansluitingen in de planperiode ten gevolge van

capaciteitsproblemen zijn als volgt:

- In Zoetermeer 9 zal door TZH een 100 MVA transformator worden bijge-
plaatst.

- In Delft 2 zal door TZH een 100 MVA transformator worden bijge-
plaatst.

De uitwisseling met ENECO NetBeheer vindt plaats in het hoofdverdeel-

station Ommoord.

De wijzigingen in de aansluitingen in de planperiode ten gevolge van

capaciteitsproblemen zijn als volgt:

- Een deel van de belasting Bleiswijk 1 zal worden overgezet naar het
transformatorstation Grindweg (eveneens gevoed vanuit Ommoord) mid-
dels een nieuwe 25 kV verbinding.

- Na overzetting van de belasting van Bleiswijk naar het uitgebreide
hoofdverdeelstation Zoetermeer 9 zijn de aansluitingen Ommoord re-
serve, en aldus te benutten tijdens calamiteiten. De aansluiting op
Grindweg wordt benut om een nieuw 25/10kV station Bergschenhoek te
voeden.

9.3 Regeling blindvermogenshuishouding

Ten gevolge van de E-wet 1is er behoefte aan afspraken met betrekking
tot het regelen van de blindvermogenshuishouding met name met TZH.
Aangezien de landelijke netbeheerder op het aansluitpunt een arbeids-
factor van 1 wenst zal het 150 kV net in Zuid-Holland zelf het beno-
digde blindvermogen moeten opwekken dan wel absorberen.

Voor de korte termijn is een oplossing gevonden in contracten voor re-
geling van het blindvermogen met E.ON en een beperkt aantal industrié-
le opwekkers in Zuid-Holland. De benodigde spoelen en condensatoren
voor de definitieve oplossing zijn en worden door TZH geplaatst.

Het blindvermogen dat door de netbeheerders rechtstreeks van het TZH
wordt afgenomen, zal volgens een contractuele afspraak verrekend wor-
den.
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN.

MinEZ
Dte
TZH
ONS
kV
MVA
MW
HS
TS
MS
LS
NEN
EN
BVC

Ministerie van Economische Zaken
Dienst Toezicht Elektriciteitswet
Transport Zuid Holland

Openbare Nutsbedrijven Schiedam
kilo Volt

Mega Volt Ampére

Mega Watt

Hoogspanning (150 kV)
Tussenspanning (50 & 25 kV)
Middenspanning (23/13/10/5 kV)
Laagspanning (0,4 kV)
NEderlandse Normen

Europese Normen
Bedrijfsvoeringcentrum
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BIJLAGE 1. GEOGRAFISCHE KAARTEN PRIMAIRE NET.
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BIJLAGE 2. BELASTING, INVOEDING EN UITWISSELING IN KNOOPPUNTEN
VAN HET PRIMAIRE NET.
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Knooppunt Delft 1

Codering |Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
THO010 |Dt1 Kruithuis 150 Scenario
Belasting Laag
i -
(MVA) Midden
Hoog
Invoeding (MVA)
e . Laag
Uitwisseling | —
Midden
(MVA) Hoog
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
THO010 |Dt1 Kruithuis 10 Scenario
Belastin Laag 27 27 28 28 28 28 29 29
(MVA) 9 Midden 27 28 28 28 28 29 29 29
Hoog 27 28 28 28 29 29 29 29
Scenario
Uitwisseli Laag 27 27 28 28 28 28 29 29
: "("“'ns\f:)'"g Midden 27 |28 |28 |28 [28 |29 |29 |29
Hoog 27 28 28 28 29 29 29 29
Codering |Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT104 |Bek1 [Zuidersingel 10 Scenario
Belasting Laag 7 7 7 7 7 7 9 9
(MVA) Midden 7 7 7 7 7 8 9 9
Hoog 7 7 7 7 7 8 9 9
Codering |Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 105 Bek 2 [Meerweg 10 Scenario
Belastin Laag 10 13 15 16 18 18 18 18
(MVA)g Midden 10 14 15 17 18 18 18 19
Hoog 10 14 15 17 18 18 18 19
Codering [Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
Klant 10 Scenario
Belasting Laag
(MVA) Midden
Hoog
Invoeding (MVA)
Codering |[Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 037 Dt 6 Dieselweg 10 Scenario
Belasting Laag 5 6 6 6 7 7 8 8
(MVA) Midden 6 6 6 6 7 7 8 8
Hoog 6 6 6 6 7 7 8 8
Codering |[Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT038 |Dt7 |Derdewerelddreef 10 Scenario
Belastin Laag 11 11 11 11 11 11 11 11
(MVA)g Midden 11 11 11 11 11 11 12 12
Hoog 11 11 11 11 11 11 12 12
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Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 039 Dt 10 |Schoemakersstraat 10 Scenario
Belasting Laag 1 12 12 12 12 13 13 14
(MVA) Midden 11 12 12 12 12 13 14 14
Hoog 11 12 12 12 13 13 14 14
Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 044 Ztm 3 |Voorhoekje 10 Scenario
Belasting Laag 10 10 10 10 10 10 10 10
(MVA) Midden 10 10 10 10 10 10 10 10
Hoog 10 10 10 10 10 10 10 10
Codering |[Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 102 Pijn 1 |Koningshof 10 Scenario
Belasting Laag 11 13 14 16 18 20 22 25
(MVA) Midden 1 13 14 17 18 20 22 25
Hoog 12 13 15 17 19 20 22 25
Knooppunt Delft 2
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT110 |Dt2 [Nieuwelaan 25 Scenario
Belasting Laag 56 59 62 68 73 76 77 78
(MVA) Midden 57 60 62 68 74 77 78 79
Hoog 57 60 62 69 75 77 79 80
Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 110 Dt 2 Nieuwelaan 10 Scenario
Belasting Laag 43 44 45 46 46 47 47 48
(MVA) Midden 44 45 45 46 47 47 48 49
Hoog 44 45 45 46 47 48 48 49
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 108 Ndtp 1 [Ypenburg 10 Scenario
Belasting Laag 1 4 5 11 16 18 18 18
(MVA) Midden 1 4 5 11 16 18 18 18
Hoog 2 4 5 11 16 18 18 19
Codering |[Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 028 Dt3 N |Westlandseweg noord 10 Scenario
Belasting Laag 9 9 10 10 10 11 11 11
(MVA) Midden 9 9 10 10 10 11 11 12
Hoog 9 9 10 10 10 11 11 12
Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 036 Dt3 Z |Westlandseweg zuid 10 Scenario
Belasting Laag 8 8 8 8 8 8 9 9
(MVA) Midden 8 8 8 8 9 9 9 9
Hoog 8 8 8 8 9 9 9 9
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Knooppunt Zoetermeer 9

Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
THO011 |Ztm9 [Zoetermeer9 150 Scenario
. Laag 110 [129 |140 |196 |206 |[215 (223 |230
Belasting "
(MVA) Midden 110 [130 |141 |198 |208 [218 (226 |234
Hoog 111 [130 |142 198 |209 |[218 (227 |235
Scenario
Uitwisseling Laag 110 |129 |140 [196 |206 |215 [223 |230
(MVA) Midden 110 |130 |141 [198 |208 |218 [226 |234
Hoog 111 |130 |142 [198 209 |218 [227 |235
Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 049 |Ztm 13 [Stephensonstraat 10 Scenario
Belasting Laag 10 15 19 23 26 29 31 34
(MVA) Midden 11 15 19 23 26 29 32 34
Hoog 11 15 19 23 26 29 32 35
Invoeding (MVA) [0 5 5 5 5 5 5 5
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 069 |Ztm 14 [Jachtdreef 10 Scenario
Belasting Laag 12 12 12 12 12 12 12 12
(MVA) Midden 12 12 12 12 12 12 13 13
Hoog 12 12 12 12 12 13 13 13
Codering |Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
Ztm 19 [nog onbekend 10 Scenario
i Laag 0 0 1 2 3 4 4 4
B‘(*I'\:\s,f;;‘g Midden 0o o 11T 2 13 2 |2 |2
Hoog 0 0 1 2 3 4 4 4
Codering |Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 107 Blei 2 |Hoefweg 10 Scenario
Belasting Laag 13 14 15 18 22 26 30 34
(MVA) Midden 13 14 15 19 22 26 30 34
Hoog 13 14 15 19 22 26 30 34
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT106 [Blei1 [Merenweg 10 Scenario
. Laag 38 41 43 44 46 47 48 48
Be:;:\s/:ng Midden 38 |41 |43 |45 |46 |47 |49 |49
MVA) " Thoog 38 |41 |43 |45 |47 |47 |49 |49
Scenario
Uitwisseling Laag 38 41 43 44 46 47 48 48
(MVA) Midden 38 41 43 45 46 47 49 49
Hoog 38 41 43 45 47 47 49 49
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Knooppunt Zoetermeer 10

Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TZ020 |Ztm 10 [Zoetermeer 10 25 Scenario
Belasting Laag 83 98 105 (112 [113 |114 [115 |116
(MVA) Midden 83 99 106 (113 |[114 |116 |[117 |118
Hoog 83 99 106 (113 [115 |116 |[117 |118
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 042 Ztm 1 [Groeneweg 10 Scenario
Belasting Laag 20 20 20 20 20 20 21 21
(MVA) Midden 20 20 20 20 20 21 21 21
Hoog 20 20 20 20 20 21 21 21
Codering |Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 043 Ztm 2 |[Schoolstraat 10 Scenario
Belasting Laag 13 13 13 13 13 13 13 13
(MVA) Midden 13 13 13 13 13 13 13 14
Hoog 13 13 13 13 13 13 14 14
Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 045 Ztm 4 |Meerzicht 10 Scenario
Belasting Laag 11 11 11 11 11 11 11 11
(MVA) Midden 11 11 11 11 11 11 11 11
Hoog 11 11 11 11 11 11 11 11
Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 046 Ztm 7 |J. Bellamyhove 10 Scenario
Belasting Laag 4 4 4 4 4 4 4 4
(MVA) Midden 4 4 4 4 4 4 4 4
Hoog 4 4 4 4 4 4 4 4
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 047 Ztm 8 |De Sniep 10 Scenario
Belasting Le.1ag 8 8 9 9 9 9 9 9
(MVA) Midden 8 8 9 9 9 9 9 9
Hoog 8 8 9 9 9 9 9 9
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 048 Ztm 12 |Voorweg 10 Scenario
Belasting Le.1ag 6 6 6 6 6 6 6 6
(MVA) Midden 6 6 6 6 6 6 6 6
Hoog 6 6 6 6 6 6 6 6
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 070 |Ztm 15 [Stadscentrum 10 Scenario
Belasting Laag 5 8 8 8 9 9 9 9
(MVA) Midden 5 8 8 9 9 9 9 9
Hoog 5 8 8 9 9 9 9 9
Codering [Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT 078 (Ztm 16 |Koraalrood 10 Scenario
Belasting Laag 8 14 14 14 14 15 15 15
(MVA) Midden 8 14 14 14 15 15 15 15
Hoog 8 14 14 15 15 15 15 15
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Codering |Code |Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT079 |Ztm 17 |Houtsingel 10 Scenario
Belasting Laag 9 9 9 9 9 9 9 9
(MVA) Midden 9 9 9 9 9 9 9
Hoog 9 9 9 9 9 9 9 10
Codering |Code [Locatie Spanning Jaar
(kV) 0 1 2 3 4 5 6 7
TT103 ([Pijn 2 [Sportlaan 10 Scenario
Belasti Laag 12 18 25 32 33 34 34 34
‘(*h;‘j ;\;19 Midden 12 |19 |25 |32 |33 |34 |34 |35
Hoog 12 19 25 32 33 34 34 35
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BIJLAGE 3. CAPACITEITSKNELPUNTEN TRANSFORMATOREN BIJ HET MIDDEN-
SCENARIO.
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25/10 kV transformatoren.

e Zekere knelpunten

Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 110 Dt 2 Nieuwelaan 10

Basis belastinggraad

Potentiéle belastinggraad

Veilige capaciteit (MVA)

Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 039 Dt 10 Schoemakersstraat 10

Basis belastinggraad

Potentiéle belastinggraad

Veilige capaciteit (MVA)

Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 102 Pijn 1 Koningshof 10

Basis belastinggraad

Potentiéle belastinggraad

Veilige capaciteit (MVA)

Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 043 Ztm 2 Schoolstraat 10

Basis belastinggraad

Potentiéle belastinggraad

Veilige capaciteit (MVA)

Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 103 Pijn 2 [Sportlaan 10

Basis belastinggraad

Potentiéle belastinggraad

Veilige capaciteit (MVA)

Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 049 Ztm 13 |Stephensonstraat 10

Basis belastinggraad

Potentiéle belastinggraad

Veilige capaciteit (MVA)

Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 069 Ztm 14 |Jachtwerf 10

Basis belastinggraad

Potentiéle belastinggraad

Veilige capaciteit (MVA) 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66
Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TT 105 Bek 2 Meerweg 25

Basis belastinggraad 0,79 0,94

Potentiéle belastinggraad 0,79 1,05

Veilige capaciteit (MVA) 13 13
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Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 106 Blei 1 Merenweg 10
Basis belastinggraad 0,95 1,03 1,06 1,10
Potentiéle belastinggraad 0,95 1,03 1,08 1,12
Veilige capaciteit (MVA) 40 40 40 40
Codering [Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 044 Ztm 3 Voorhoekje 10
Basis belastinggraad 1,13 1,12 1,12 1,13 1,14
Potentiéle belastinggraad 1,13 1,12 1,12 1,13 1,14
Veilige capaciteit (MVA) 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66
e Potentiéle knelpunten
Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 078 Ztm 16 |Koraalrood 10
Basis belastinggraad 0,90 0,91 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96
Potentiéle belastinggraad 0,90
Veilige capaciteit (MVA) 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66 8,66
Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TT 107 Blei 2 Hoefweg 10
Basis belastinggraad 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,10 1,11
Potentiéle belastinggraad 1,03 1,09
Veilige capaciteit (MVA) 13 13 13 13 13 13 13 13
Codering |Code Locatie Spanning Jaar
(kV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TZ 020 Ztm 10 |Zoetermeer 10 25
Basis belastinggraad 0,83 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,90
Potentiéle belastinggraad 0,83 0,99 1,06 1,13 1,14
Veilige capaciteit (MVA) 100 100 100 100 100 100 100 100
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